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GESTIONNAIRE désigné par I'émetteur : LEME/SILENE/LOCAL F112A
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CARACTERISTIQUES DE L’EXPERIENCE SILENE $1-677

Inter Comparaison S.P.R.

Date de I'expérience

Le : 13/ 10/ 2009

Ecran Ecran Plomb
Mode de fonctionnement SALVE
Type de barre d’excursion Cadmium pneumatique
Vitesse de sortie de la barre (m/s 2

Date de I'analyse *

Le : 09/09/2009

Concentration (g/l

70,42

Date de I'approche sous critique

Le : 07/10/2009

(valeur du snac a 4 m)

Hauteur critique (mm) 313,02
Température de la solution (°c TC1:20,7 TC2 :21,3
Hauteur finale (mm) 342,94
Excés de réactivité (mm) 29,93
Début de l'irradiation 10h 52 min12 s
Fin de l'irradiation 10h52min20 s
Durée d'irradiation (s) 8
Température initiale de la solution (°c) TC1:20,4 TC2:21,0
Température maximale de la solution (°c) | TC1:73,3 TC2:64,9
Temps de doublement (ms) 1,62
Puissance max (Diag 1) (f/s) 3,07 x 10"
Nombre de fissions 1,77 x 10"

Distances (m) dose neutrons (Gy) dose gamma (Gy)
2 6,9 0,5
3 3,2 04
4 1,9 0,3
6 1,1 0,2

*(ou de Iextrapolation de la concentration)
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Spécificités requises par le Client

Besoin Exercice annuel de dosimétrie de criticité. Sous 'égide
de DPSN/PMR, réalisé par SPR VALDUC et SRNC.
Dosimétrie physique conventionnelle (individuelle et de
zone) des SPR de CAD, CVA, SAC, FAR et AREVA
MARCOULE et LA HAGUE. Dosimétrie physique
« biologique » (échantillons sanguins, ongles et
cheveux) pour LAM de CAD, CVA, SAC, IRSN Le
Vésinet et AREVA la HAGUE.

Présence de 5 laboratoires US (LLNL, LANL, PNNL,
SRS, Y12).

Les positionnements des échantilons et de la
dosimétrie sont assurés par le client, sous le contrble
du SRNC.

Leur retrait aprés expérience est assuré par le SRNC
Objets irradiés et le SPR.

Le transport des dosimétres (hors dosimétrie US) est
entiérement assuré par le SPR.

Un fantdme contenant une solution salée (2g/L de
NaCl était positionné a 6 m.

Annexes :
Al: Graphe « détecteur DIAG 2 a 4 métres (mesure neutron) »
et Position Barre Cd
Graphe « détecteur DIAG 2 a 4 métres (mesure neutron) »
et Ouverture Vannes
A2 Cellule C163 Implantation des dosimétres Tir S1-677

A3 Photos montrant I'implantation des dosimétres
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Barre Cd

Dosimétres N\

2m, 4m, 6m

800 mm

Echantillons
de sang

Sol
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Mode - Salve Configuration :Ecran Plomb | Numéro : S1-677
Libellé ; Salve Pas de scrutation :0.019ms Date  :13/10/2009
Type de bare - Cd Durée de ’acquisition :180 ms Client : Inter Comparaison
’ Nombre de voies :10 SPR.
(a]
h\'roi? Intitulé Ampli Gamme Unité Capteur Pente offset | couplage | commentaire
1 TCl1 Lin 0alov g & température 12 0 DC
2 TC2 Lin 0al0v i & température 12 0 DC
3 Pression Lin 0alov bar pression 1 0 DC
4 Bﬁ;;: Lin 0al0v cm Pos. barre 10 0 DC
5 N°158 | Log | -l0valov | Fiss | ccc2B | 120e® | -1060 | DC Réf?{‘:“’e .
6 N°505 | Log | -10valov | Fisls | CCC2B | 1,16¢® | -1234 | DC Réféif}fl‘“ .
7 : Chéteau CH2
DIAG1 Log -10val0v | Fis/s | CGHFO.IL | 4,42¢” | -12,34 DC a4m
8 Chiteau CH2
DIAG2 Log -10valov | Fis/s | CGHFO.1L | 437¢® | -12,33 DC a4m
Dose
g Gnanoo“3"a Log | -10val0v | Fisss | CGHFO.IL | 1,56¢® | -1055 | DC | GAMMAa
Im
10 Chute sol. Lin 0alov sec Vannes 1 0 DC
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Annexe : A1
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Annexe : A2
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Cellule C 163 Implantation des dosimeétres Tir $S1-677
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